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IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

KOMENDA MIEJSKA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

w Zielonej Górze 
65-074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5 

.w ZIELONEJ GÓRZE (3) 

ZŁOZONO OSOBIŚCIE 

1 7 -06- 2021 
Przydział ... Jt/Q ... do załatwienia 

do wiadornosc· 
··---4ał ......... ad a 

PROTOK 
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
(2020 poz. 1123 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 października 2005 r. . w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych 
przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: 

7-14 czerwca 2021 r. 
Przez 

1) mł. kpt. inż. Damiana Rasilewicza - Specjalistę w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym w KM PSP 
w Zielonej Górze, legitymującego się legitymacją służbową nr 566, 

2) sekc. mgr inż. Wojciecha Długaszek - Technika w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KM PSP 
w Zielonej Górze, legitymującego się legitymacją służbową nr 14/2019, 

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.014.87.2021.DR z dnia 26 maja 2021 r., wydanym przez 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, zostały przeprowadzone czynności 
kontrolno-rozpoznawcze w: 

budynku I i li Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, ul. Dr. Pieniężnego 24, 

Nazwa i adres kontrolowanego Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania 
kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia 

Izba Administracji Skarbowej Pan Mariusz Rewiako - specjalistę ds. ochrony 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 2 przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa fizycznego 
65-454 Zielona Góra Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Izby 

Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności: 

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela 
kontrolowanego kontrolowanego 

Pan Mariusz Rewiako - specjalistę ds. ochrony 
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa fizycznego , 

Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Izby 
Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył: 

1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 
2) eaeAy 2:godA0śai z wymagaAiami oahroAy pF2:eaiwp0żarowej rozwią,i:aR teaf:miazAyah zastosowaAyah w 

obiekaie b1::1dowlaAym, 
3) oaeny zgo€1nośai •,•l)lkaAaAia 0biekt1::1 bu€10wlanego z projektem b1::1€101,•,lanym, 
4) 1::1stalania spelAieAia w'jmogów bezpieazeRstwa w 2:akla€12:ie o zwiększoAym ryzyk1::1 wystąpieAia 

poważnej awarii pF2:emyslowej lub zakładzie o d1::1żym ~yk1::1 wystąpienia poważAej awarii pF2:emyslowej, 
na zasadaah 1::1stalonych dla k0Rtr0li w art. 269 oraz art. 269a usta>.\f'f z dnia 27 kwietAia 2001 r. Prawo 
oahroAy środ01,•.iiska, 



5) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, 

6) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń, 
7) wstępnego ustalania nieprawidlowośoi, kl8Fe J:)FZyozyniły się do powstania pożaFu oraz okoliczności jego 

FOZpFZestFZenienia się, 
8) zbierania infoFTT1acji niezbędnych do ',V/konania analizy pov.<ażnej awmii pFZemyslowej i formułowania 

zaleceń dla pFOwadząoego zakład, 
9) J:)Ostępo1•♦..ania z substancjami kontFOlowanymi, nowymi substancjami i fluoFOWanymi gazami 

oieJ:)laFAianymi, w FOzumieniu ustai.v/ z dnia 15 maja 2015F. o substancjach zubożających waFSt\\lę 
ozonową oFaz o niekterych fluorowanych gazach oieplamianych (Dz. U. 201 e, poz. 881 ), 
'N'fkOFZystyi.,,•anymi ·w oehronie pFZeciwpożaFO•Nej, a także systemami ochrony pFZesiwpożarowej oraz 
gaśnicami zawierająoymi substancje kontFOlowane, nowe substancje lub fluoFOwane gazy sieplamiane 
lub od nish uzależnionymi. 

10) Oeeny spełniania 1.v/magań pFZepisew dotyezących ochFOny pFZesiwpożaFOwej w miejsoash zbierania, 
pFZetwaFZania oraz \\l)'t\•,iaFZania odpadew lub warunkew ochFOny pFZeciwpożarowej określonysh pFZy 
,v1da•,\ianiu zezwolenia na zbieranie odpade1,t,i, zezwolenia na pFZetwaFZanie odpadew, pozwolenia na 
w1twaFZanie odpadew uwzględniająsego pFZet\'13FZanie odpadew oraz pozwolenia na wjtwaFZanie 
odpade•,•1. 

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych: 
.Kontrola została przeprowadzona _na _podstawie zawiadomienia..__które wpłynęło do KM _PSP _Zielona Góra w 
dniu .. maja __ 2021„ r... dot.występowaniu __ materiałów __ palnych __ na __ drodze .. komunikacylnej__ w __ ll __ Urzę_dzien 
.Skarbom'.m w Zielonel Górze. 

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń: 
1) li Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, ul. Dr. Pieniężnego 24. 

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE: 

1. Odpowiedzialność za realizacię obowiązków z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej 

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na Izbie 
Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2. 

2. Charakterystyka pożarowa obiektu 

Przedmiotem niniejszej kontroli były ciągi komunikacyjne prowadzące z Sali operacji do wyjścia na zewnątrz 
budynku li Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, ul. Dr. Pieniężnego 24. 

Podczas przedmiotowych czynności kontrolno rozpoznawczych nie stwierdzono występowania na drogach 
ewakuac ścia na zewn trz bud nku materiałów aln eh. 

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej 

I Nie dotyczyło zakresu kontroli. 

4. Czynności zabronione 

I Nie stwierdzono. 

5. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi 

I Nie stwierdzono. 

6. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powoduiących bezpośrednie 
niebezpieczeństwo powstania pożaru 

I Nie stwierdzono. 
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7. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - drogi ewakuacyjne zostały wyposażone w awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne, 

Hydranty wewnętrzne DN 25 z wężem pólsztywnym - budynek został wyposażony w hydranty wewnętrzne 
DN 25 z wężem półsztywnym, · 

System sygnalizacji pożaru - budynek został wyposażony w system sygnalizacji pożaru, 

System Oddymiania - klatka schodowa została wyposażona w system oddymiania, 

8. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - nie przedłożono protokół z badania przeciwpoiarowego 
wyłącznika prądu, 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - przedłożono protokół nr 092/2021 z badania natężenia awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 26 maja 2021 r. - bez uwag, 

Hydranty wewnętrzne DN 25 z wężem pólsztywnym - przedłożono protokół z badania wydajności i ciśnienia 
hydrantów wewnętrznych z dnia 31 maja 2021 r. - bez uwag, 

System sygnalizacji pożaru - przedłożono protokoły z badania systemu sygnalizacji pożaru z dnia 13 
sierpnia oraz 10 grudnia 2020r. - bez uwag, 

System oddymiania - przedłożono protokół nr 0102/2021 z przeglądu systemu oddymiania klatki schodowej 
z dnia 14 czerwca 2021r. - bez uwag, 

Zawory hydrantowe 52 - przedłożono protokół z badania wydajności i ciśnienia zaworów hydrantowych z 
dnia 31 ma·a 2021r- bez uwa . 

' 
• t I • 

9. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna 'gaśnic .. , !, , ◄• 1 

I Nie dotyczy. 

1 O. Substancje zubożające warstwę ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane 
w systemach ochrony przeciwpożarowych 

I Nie stwierdzono. 

V 11. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe 

Instalacja elektryczna, 

Instalacja odgromowa, 

Przewod kominowe wen 

12. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych 

Instalacja elektryczna - przedłożono protokół 2017/211A oraz 2017/2118 z badania instalacji elektrycznej w 
pełnym zakresie z września 2017r. oraz 1 O października 2017r. - bez uwag, 

Instalacja odgromowa - przedłożono protokół nr 2017/211E z dnia 10 października 2017r. z badania 
instalacji elektrycznej - bez uwag, 

Przewody kominowe (wentylacja grawitacyjna) - przedłożono protokoły kominiarskie nr 530/11/20, 
531/11/20 oraz 532/11/20 z dnia 16 listopada 2020r. - protokoły zawierają licznie nieprawidłowości dot. 
przewodów wentylacji grawitacyjnej. 
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WYKAZ. SlWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
1. Brak udokumentowania przeprowadzenia przeglądu oraz konserwacji urządzenia O usunięto w trakcie 

przeciwpożarowego, tj. przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przedmiotowym kontroli 
budynku. 

2. Brak usunięcia nieprawidłowości wskazanych w protokołach nr 530/11/20, O usunięto w trakcie 
531/11/20 oraz 532/11/20 z dnia 16 listopada 2020r. z badania przewodów kontroli 
kominowvch. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: 

nie nakładano grzywny w drodze mandatu karnego, natomiast udzielono pouczenia ustnego o występujących nieprawidłowościach oraz 

grożących w związku z nimi sankcjami karnymi. 

I Inne ustalenia: 
Brak. 

rzez kontrolowane o 

6ez u 
Na tym protokół zakończa o. 

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do 
protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z 
jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. 

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu. 

Spe'1jalista 
,:,rteciwp 

6rit tmpleczeń 

.sJ.c Wo,___:~ ~[.-.D~~ ... 
... ..... :· .......... J .............. ........ ~ ..................... . 

(podpis z podaniem imienia, nazwiska 
i stanowiska służbowego kontrolującego) 

r'\ 
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